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N.B. Il dimensionamento deve essere
fatto per due compressori.
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VALVOLA AUTOMATICA SFIATO

SONDA DI TEMPERATURA AD IMMERSIONE
VALVOLA 3V AD OTTURATORE CON GIUNTI
A 3 PEZZI E SERVOMOTORE
REGOLATORE DI TEMPERATURA MODULANTE

VALVOLA DI RITEGNO

VALVOLA A SFERA

CIRCOLATORE

TUBO FLESSIBILE

RUBINETTO DI CARICO CON PORTAGOMMA
VALVOLA BYPASS DIFFERENZIALE 1"1/4
PTAR 5 M C.A.
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Da 0° a 90°

VERTEX ROOM

La vaschetta di raccolta della condensa deve essere tale da
raccogliere e smaltire la condensa a qualunque rotazione assunta,
durante il funzionamento, dalla vertex room da 0° a 90°.

Punto di collegamento
all'impianto

T
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Prefabbricato
A.E.R.

Prefabbricato
C.E.R.

PERCORSI TUBO FLESSIBILE
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PERCORSI TUBO RIGIDO
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Prefabbricato
C.E.R.

CHILLER COLLETTORE CIRCUITO
SECONDARIO

ACCUMULO
ACQUA
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